
 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Nilai IKE Rumah Sakit Unand berdasarkan tagihan listriknya yaitu sebesar 

106,68 kWh/m2/tahun yang tergolong dalam kriteria efisien. Nilai IKE AC 

di Rumah Sakit Unand yaitu sebesar 69,03 kWh/m2/tahun yang tergolong 

dalam kategori sangat efisien. 

b. Jumlah konsumsi energi listrik yang digunakan pada AC di Rumah Sakit 

Unand selama sebulan yaitu sebesar 75.330,5 kWh. 

c. Upaya penghematan energi listrik pada AC yang dapat diterapkan di Rumah 

Sakit Unand yaitu dengan dilakukannya kontrak ulang daya tersambung 

maka daya tersambung yang direkomendasikan: Penggunaan daya 

tersambung sebesar 690 kVA maka faktor kebutahannya senilai 62,86%. 

Jika penggunaan daya tersambung sebesar 865 kVA maka faktor 

kebutuhannya sebesar 50,14% dan mengurangi jam operasi pemakaian AC 

serta melakukan pemeliharaan dan perbaikan berkala. Energi listrik yang 

dapat dihemat yaitu sebesar 134.610,96 kWh/tahun. 

1.2 Saran 

Untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan audit energi di Rumah 

Sakit Unand tidak hanya pada AC tetapi juga pada pemakaian alat-alat medis dan 

seluruh perangkat elektronik. Pengukuran energi dan daya pada masing-masing 

panel di Rumah Sakit Unand sebaiknya dilakukan selama satu bulan penuh. 

 

 


