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BAB V 

  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisa dampak 

ketidakseimbangan beban terhadap losses pada jaringan kelistrikan fakultas 

pertanian dapat disimpulkan : 

1. Ketidakseimbangan yang terjadi pada jaringan kelistrikan di fakultas 

pertanian universitas andalas pada hari libur rata-ratanya mencapai 

39%,dengan persentasi tertinggi yaitu 72% pada waktu tertentu yang 

terjadi pada jurusan agroteknologi sedangkan pada hari kerja rata-

ratanya mencapai 28%,dengan persentasi tertinggi terjadi pada jurusan 

ilmu tanah yaitu sebesar 68% pada waktu tertentu. 

2. Losses akibat ketidakseimbangan beban pada jaringan kelistrikan yang 

terjadi pada saluran yaitu pada hari kerja 6470,14328 watt.Pada hari 

libur yaitu 1148,4539 watt. Losses pada saluran netral hari kerja 

863,8769 watt dan pada hari libur 338,1533 watt. 

3. Persentasi arus netral yang disebabkan oleh triplen harmonic rata-rata 

nya adalah 13,64% pada hari libur dan 24,71% pada hari kerja,yang 

mana nilai arus netral yang terukur tidak hanya disebabkan oleh 

ketidakseimbangan saja,tetapi juga karnna triplen harmonic. 

4. Setelah dilakukan rekomendasi perbaikan maka di dapatkan hasil 

reduksi losses daya pada saluran yaitu 5708,82 watt pada hari kerja 

sedangkan pada hari libur sebesar 877,96 watt. 
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5.2 Saran 

1. Dalam pengambilan data sebaiknya menggunakan alat ukur yang dapat 

menyimpan data selama 24 jam,agar data yang didapat lebih baik . 

2. Untuk melakukan perbaikan sebaiknya memperhatikan pola konsumsi 

beban pada masing-masing fasa secara kontiniu sehingga perbaikan yang 

dilakukan lebih efektif untuk mengurangi losses pada jaringan 

kelistrikan agar dapat meningkatkan kualitas daya dan efesiensi energi. 

  

 


