
 

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis penerapan APAR di Plaza Andalas Padang dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Komponen Input: 

 

a. Tenaga pengelola terhadap penerapan APAR di Plaza Andalas Padang 

sudah mencukupi, tetapi belum semua karyawan di Plaza Andalas 

mengikuti pelatihan dan mendapat sosialisasi mengenai APAR ini 

b. Dana khusus penerapan APAR sudah ada dan mencukupi untuk 

kegiatan penerapan APAR, dana tersebut berasal dari pusat Plaza 

Andalas di Jakarta tetapi pencairan dana yang lama sehingga 

mengganggu pemeliharaan APAR. 

c. Sarana yang ada di Plaza Andalas belum lengkap dalam penerapan 

APAR, seperti tidak menggunakan box atau lemari kaca, terdapat 

APAR yang tidak digantung, tidak semua menggunakan tanda 

pemasangan dan beberapa menggunakan tanda pemasangan yang 

tidak sesuai aturan, hanya APAR diruang genset dan restoran d’cost 

lantai 4 yang memiliki instruksi penggunaan atau pengoperasian 

APAR. 

d. Metode atau cara penggunaan APAR telah sesuai dengan SOP 

penggunaan yang ditetapkan Plaza Andalas Padang, namun untuk 

pemasangan SOP hanya ada pada sebagian APAR seperti di ruang 

genset dan restoran. 
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2. Komponen Proses: 

 

a. Kebijakan mengenai penerapan APAR di Plaza Andalas merujuk 

kepada Permenakertrans No.Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat 

Pemasangan dan Pemeliharaan APAR. 

b. Pemasangan APAR secara keseluruhan sudah disesuaikan dengan 

peraturan dan ditempatkan sesuai dengan risiko bahaya. 

c. Pemeliharaan eksternal inspeksi rutin dilakukan oleh Dinas Pemadam 

Kebakaran Kota Padang dan pemeliharaan internal inspeksi rutin 

dilakukan oleh teknisi dan security. 

d. Pengawasan penerapan APAR dilakukan oleh supervisor teknisi. 

 

3. Komponen Output: 

 

Penerapan APAR masih belum sesuai dengan peraturan pemerintah 

Permenakertrans No.Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat 

Pemasangan dan Pemeliharaan APAR. 

6.2 Saran 

1. Untuk Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang 

 

a. Memberikan sosialiasi penempatan dan pemeliharaan APAR keapada 

Plaza Andalas Padang saat inspeksi rutin agar pada saat dibutuhkan 

APAR berada ditempat yang strategis dan mudah untuk dicari serta 

digunakan 

b. Meningkatkan pengecekan dan pemeliharaan APAR yang rusak atau 

perlu diisi ulang, agar Plaza Andalas tidak ada alasan untuk menunda 

perbaikan terhadap APAR yang bermasalah. 

c. Membantu Plaza Andalas dalam memetakan persebaran APAR yang 

sesuai, agar tidak menyulitkan petugas dalam melihat persebaran APAR. 



 

 

 

 

2. Untuk Plaza Andalas Padang 

 

a. Plaza Andalas harus membuat kebijakan khusus sistem proteksi 

kebakaran aktif minimal APAR. 

b. Memberikan pelatihan dan sosialisasi oleh DAMKAR kepada seluruh 

pegawai secara terjadwal agar semua pegawai mampu dalam 

menggunakan APAR dikondisi apapun. 

c. Melengkapi tanda pemasangan pada semua APAR yang bertujuan untuk 

memudahkan dalam mencari letak APAR saat dibutuhkan. 

d. Melengkapi instruksi pengeoperasian atau penggunaan pada semua 

APAR yang bertujuan agar semua orang yang berada di gedung bisa 

menggunakan APAR tanpa harus menunggu orang yang ahli. 

e. Dana penerapan APAR perlu mendapatkan perhatian khusus bagi Plaza 

Andalas, untuk itu disarankan kepada Plaza Andalas membuat 

perencanaan anggaran dana jauh sebelum jadwal pengisian ulang dan 

tidak untuk APAR yang rusak saja serta memiliki dana cadangan untuk 

pemeliharaan APAR. 

f. Diharapkan agar pihak Plaza Andalas meningkatkan pengawasan dan 

evaluasi terhadap penerapan APAR karena masih ditemukan APAR yang 

tidak sesuai dengan peraturan. 


