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Abstrak 

Penelitian tugas akhir ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh panjang kawat penghubung pada arrester terhadap tegangan lebih 

yang terjadi pada transformator distribusi 20 kV. Penelitian ini menerapkan 

sistem penelitian simulasi dengan menggunakan software ATP (Alternative 

Transients Program) dan Matlab. Tegangan impuls yang digunakan sebesar 

1,2/50 µs dan 8/20 µs. Simulasi yang dilakukan dengan memvariasikan arus 

petir dan panjang kawat penghubung supaya didapatkan hasil grafik berupa 

tegangan lead (kawat penghubung), tegangan sisa dan tegangan total. Arus 

petir yang diterapkan dari 5 kA sampai 20 kA, sedangkan untuk  panjang 

kawat penghubung dari 0,5 meter sampai 3 meter. Menerapkan dua metode, 

yang pertama dengan panjang kawat penghubung divariasikan dengan arus 

petir 10 kaA. Selanjutnya, metode kedua dengan arus petir divariasikan 

dengan panjang lead atau panjang kawat penghubung sebesar 3 meter. Maka, 

penelitian ini menunjukkan tegangan sisa akan mencapai transformator akibat 

adanya pengaruh kontribusi tegangan kawat penghubung (lead) sehingga 

akan  menyebabkan kenaikan transformator di atas tegangan sisa arrester. 

Pada setiap tegangan, akan memiliki persentase berpengaruh atau tidak saat 

terjadinya kenaikan tegangan untuk mencapai transformator tersebut. 

Kata kunci: Distribusi, Arrester, Kawat Penghubung, ATP, Matlab, 

Transformator, Tegangan, Arus Petir 
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